
質 問 書 に 対 す る 回 答 
 

 

入札番号  広消 24  

 

件  名  米子消防署南部出張所大規模改修建築主体工事実施設計業務  

 

 

次のとおり回答します。 

 

質問

番号 
質問内容 回  答 

設計図書等の該当頁

（該当箇所） 

１ 

仮設庁舎の基本設計書、仕様書、概

算金額をお示し下さい。平面図、立

面図、断面図をご提示願えませんで

しょうか。 

別紙資料を添付します。 

仮設庁舎、仮設トイレ（２棟）及

び仮設浴室（２棟）とします。 

規模等については実施設計の中

で決定することとし、規模・仕様

に基づく金額を見込むこととし

ます。 

特記仕様書 P.1 

５ 設計与条件 

２-１ 

 

 

 

２-２ 

「イ 耐震安全性の分類（ア）構造

体：Ⅰ類、（イ）建築非構造部材：Ａ

類、（ウ）建築設備：甲類」は、改修

部に適用ですか。 

プレハブ２階建て 140ｍ2 には適用

無しで良いですか。 

２-１ （ア）は既存構造体のため

適用外ですが、（イ）及び（ウ）は

適用とします。 

特記仕様書 P.1 

５ 設計与条件 

２-２ お見込みのとおりです。 

３ 

「イ 建設工期：令和５年８月から

令和６年１月まで（予定）」は、仮

設庁舎の工事期間を含んでいます

か。 

仮設庁舎の工事期間を含む工期

については、概略工程表を作成す

る際に協議とします。 

特記仕様書 P.1 

５ 設計与条件 

４ 

計画通知手続き業務は、仮設庁舎プ

レハブ２階建て 140ｍ2 のことを示

していますか。 

お見込みのとおりです。 特記仕様書 P.6 

計画通知手続業務 

５ 

「（ア）業務内容 ■その他（仮設庁

舎に係る設備）」の、電気設備、機

械設備の内訳をお示し下さい。 

以下を見込んでいます。 

電気設備：照明器具はユニットハ

ウス付属品、テレビ・電話・情報・

放送各設備 

機械設備：空調設備・換気設備は

特記仕様書 P.4 

イ 実施設計に関す

る標準業務 



ユニットハウス付帯リース品、給

排水設備、ガス設備、給湯設備 

※指令システム移設、インターネ

ット接続、電話配線接続は別途 

６ 

□電気設備、□機械設備で、プレハ

ブ２階建ては、設計業務人役に入っ

ていますか。 

見込んでいますが、別途追加検討

項目等があれば協議の対象とし

ます。 

特記仕様書 P.12-13 

（２）実施設計 

７-１ 

 

 

７-２ 

□建築（構造）で、プレハブ２階建

て 140ｍ2は、構造図が不要ですか。 

 

設計業務人役に入っていますか。 

７-１ 構造図及び構造の検討はユ

ニットハウスのメーカー仕様に

よるものとします。 

特記仕様書 P.12 

（２）実施設計 

７-２ 見込んでいますが、別途追

加検討項目等があれば協議の対

象とします。 
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鳥取県西部広域行政管理組合 図番

月日

縮尺

図
　
名

工
事
名

事 務 局  施 設 管 理 課

１階平面図　Ｓ＝１：８０

【仮設庁舎】平面図・仕様表

【参考図】

9296

２階平面図
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鳥取県西部広域行政管理組合 図番

月日

縮尺

図
　
名

工
事
名

事 務 局  施 設 管 理 課 【仮設庁舎】立面図

【参考図】

通り立面図Y1 通り立面図X12

通り立面図Y2 通り立面図X1
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鳥取県西部広域行政管理組合 図番

月日

縮尺

図
　
名

工
事
名

事 務 局  施 設 管 理 課 【仮設庁舎】断面図

【参考図】

断面図 断面図



鳥取県西部広域行政管理組合 図番

月日

縮尺

図
　
名

工
事
名

【仮設】トイレ詳細図事 務 局  施 設 管 理 課
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鳥取県西部広域行政管理組合 図番

月日

縮尺

図
　
名

工
事
名

【仮設】浴室詳細図事 務 局  施 設 管 理 課

【仮設】浴室ユニット

断面図
平面図

【参考図】


